ENTRADA DE SERVICO SUBTERRANEA

FORNECIMENTO EM BAIXA TENSAO
SEM ESCALA

ISOLADOR ROLDANA regimei
—0s condutores dos circuitos terminais externos deverdo ser de cobre, témpera
76X79mm mole flexivels, closse de jsolamento 1,0kV, com isolacdo termofixo de
barracha Etilena~Propilen(EPR), com temperatura limite de 90°C em
—As cc’)tos definidas para as caixas 2x4”, 4x4” e demais caixas de
ga‘gsmgem, devem geé entendidas como @ altura do centro de cada uma
4 CONDUTORES DE elas, ao piso acabado.
—IDR’s deverdo ter sensibilidade de no méximo 30mA
COBRE ISOLAM
) —IDR’s ndo especificados serdo do tipo bipolar — 23QV.
v"0,6/1,0kV #16mm2
T ) ’ —Chuveiros elétricos e outros dispositivos de aquecimento de dgua devem ser
XLPE/HEPR/EPR do tipo “resisténcia blindada” caso contrario pode ocorrer desarmamento do
g CABECOTE P/ \CDORHtg?gidcoor;fugoé‘gduea corrente que ocorre nas resisténcias diretamente em
S .
SN =2" —Tendo em vista uma melhor identificagdo das fases, neutro e condutores
— ELETRODUTO ©@=2 Tend ist Ihor identificagdio das f tre dut
T0cm de aterramento da instalaglo serdo adotados uma convencdo de cores a
, ser utilizada na capa dos mesmos. Recomenda—se a seguinte configuragdo:
CAIXA POLIFASICA P/ MEDIDOR NEUTRO —AZUL CLARO
RETORNO —AMARELO
POSTE DE CONCRETO FASE —-PRETO/VERMELHO/BRANCO ou CINZA
(CELESC) min. 10cm min. 10cm TERRA -VERDE
/ —Todos condutores deverdo ser do tipo flexivel
ELETRODUTO DE —Todos os Quadros_de Distribuicdo deverdo ser providos de barramentos
Y ¢ P
~ FERRO GALVANIZADO ELETRODUTO P/ PROTEGRO de Fase, Neutro e Terra.
g [ @=2" DO CONDUTOR TERRA, @ 3/4" —Observar o novo padrdo de Quadro de Medicdo da Celesc.
B —Serdo instalados_eletrodutos de PVC Flexivel com didmetro da bitola
s talados ¢ 2 om_d
. g T ot A RADA O BERD aracal atblltes Bohleandsss0900s Internas ou reforgadas
§ S ! - —0 sistema de aterramento da residéncia serd composta_por uma malha de
] A 1] gtermmendto COP"\ 5 hoﬁtis de cobre copperweld 5/8”x %408mm distanciadas,
< m uma da outrg em linha reta e sendo a primeira haste dentro de uma caixa
CINTAS DE ACO INOX E e de inspeg¢do de 30x30x40cm interligada conforme projeto.
E +! 7NA Eroﬂmdidode m\’mc'\jmo dos et\e‘trodutos em PEAD enterrados deverd ser:
TAMPA DE FERRO NG téra Sem Sapa dé condreto: eBem
1 3 ua de vejculos pesados com envelope de concreto: 45cm
FUNDIDO COM NOME I 2 Sob calgadas de ‘concreto: cm )
DA CELESC 1 CONDUTOR DE ATERRAMENTO, 16mm? —Circuitos com IDR's deverdo possuir o neutro
1 derivado de cada IDR, para um correto
funcionamento dos mesmos.
50 SOBRA DE CABOS !
) 4 4
R ; mfd 2m (MINIMO) \ i |
S = / == == Y dg 1 E=0
:  J— — ! ! .
; L ] CAIXA DE INSPECAO
I e . - - 30x30 x40 CM
= N S LI P Ao
‘L DR
CONDUTO DE PVC, OU ?3“;‘430 )
Fi "
CAIXA DE PASSAGEM ERRO GALVANIZADO DE @2 ALY 83 A

65X 41X70CM

Notas

—Eletrodutos ndio especificados serdo @3/4";
—Condutores ndo cotados serdo #1.5m?;

—Os circuitos sdo identificados por nimeros e as segdes de comandos
identificadas por letras;

—Todas as conexfies com tomadas, disjuntores, interruptores e
barramentos, deverdo ser_efetuadas com terminais pré—isolados do tipo
pino ou olhdl — Fabricagéo Hellermann ou equivalente;

—0Os condutores dos circuitos termingis internos deverfio ser de cobre, témpera
mole flexivels, classe de_isolamento V, com isolagdo termopldstica
de cloreto de’ polivilina (PVC), com temperatura limite de 70°C em

ELETRODO DE ATERRAMENTO PN 33430 W
ELETRODO DE ATERRAVENTO \  ENVELOPE DE i i s
CABOS UNIPOLARES 16 mm2, 0,6/1kV CONCRETO L
CAIXA DE PASSAGEM B
65X 41X70CM
Quadro de Cargas (QD)
Circuito Descrigdo Esquema| Método \ lluminagdo (W Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. [Fases|Pot. — R|Pot. — S|Pot. — T|FCT [FCA| In" [Secdo| Ic | Disj [dV parc|dV total|Status
de inst.| (V) |0[10]22]30]60[100[100[600|700|1247 (VA) w) w) w) w) (A) (mm2) (A) | (A) (%) (%)
1 lluminag&o Cidasc e Sama F+N B1 220 V 18 1 892 496 R 496 1.0010.65| 3.8 1.5]117.5]10.0 0.40 1.53] 0Ok
2 lluminag&o drea comum F+N B1 220 V 16 112 964 612 T 612[1.00|0.65| 6.3 1.5]17.5]10.0 0.69 1.82| Ok
3 lluminag&o Notas — Epagri — Sala ConferéhciE+N B1 220 V 19 836 418 S 418 1.0010.60| 5.4 1.5]117.5110.0 0.7 1.85| 0Ok
4 Tug's e Tue's Sama 1 FHN+T B1 220 V 4 3 3069 2500 T 2500[1.000.865] 21.5 2.5]24.0120.0 1.37 2.50| Ok
5 Tug's e Tue's Sama 2 F+N+T B1 220 V 5 2 2306 1900 S 1900 1.00/0.85]| 16.1 2.5]24.0|20.0 1.06 2.20] Ok
6 Tug's e Tue's Cidasc 1 F+N+T B1 220 V 3 2 2083 1700 T 17001.00|0.65]14.6 2.5]24.0120.0 0.68 1.82] Ok
7 Tug's e Tue's Cidasc 2 FHN+T B1 220 V 3 2 2083 1700 S 1700 1.00|0.65|14.6 2.5]24.0|20.0 0.86 2.00| Ok
8 Tug's e Tue's Recepgdo F+N+T B1 220 V 5 1 1431 1200 S 1200 1.0010.65]10.0 2.5]24.0120.0 0.54 1.68| Ok
9 Tug's e Tue's WC's — Copa — Corredor FHN+T B1 220 V 141 2 2889 2600 T 2600[1.00|0.65|18.8 2.5]24.0120.0 1.40 2.53| 0Ok
10 Tug's e Tue's Notas F+N+T B1 220 V 9 1000 900 S 900 1.00|0.60| 7.6 2.5]24.0|20.0 0.37 1.50| Ok
11 Tug's e Tue's Epagri — 1 F+N+T B1 220 V 2 2 1972 1600 S 1600 1.0010.60| 14.9 2.5]24.0120.0 1.17 2.30| Ok
12 Tug's e Tue's Epagri — 2 FHN+T B1 220 V 2 2 1972 1600 T 16001.00|0.60]14.9 2.5]24.0|20.0 1.29 2.43| Ok
13 Tug's e Tue's Sala Conferéncia F+N+T B1 220 V 6 694 600 S 600 1.0010.70| 4.5 2.5]24.0120.0 0.53 1.67| Ok
14 Condicionador de Ar 1 FHN+T B1 220 V 1 1386 1247 T 124711.00]0.45]14.0 2.5]24.0120.0 0.57 1.71] Ok
15 Condicionador de Ar 2 F+N+T B1 220 V 1 1386 1247 S 1247 1.0010.45]14.0 2.5]24.0|20.0 0.69 1.835| Ok
16 Condicionador de Ar 3 F+N+T B1 220 V 1 1386 1247 T 124711.00]0.45]14.0 2.5]24.0120.0 0.83 1.97] 0Ok
17 Condicionador de Ar 4 FHN+T B1 220 V 1 1386 1247 S 1247 1.00|0.45|14.0 2.5]24.0|20.0 0.96 2.09| Ok
18 Condicionador de Ar 5 F+N+T B1 220 V 1 1386 1247 R 1247 1.0010.45]14.0 2.5]24.0120.0 1.08 2.21] Ok
19 Condicionador de Ar 6 FHN+T B1 220 V 1 1386 1247 R 1247 1.00|0.45| 14.0 2.5]24.0|20.0 1.19 2.32| Ok
20 Condicionador de Ar 7 F+N+T B1 220 V 1 1386 1247 R 1247 1.0010.45]14.0 2.5]24.0|20.0 1.30 2,441 Ok
21 Condicionador de Ar 8 F+N+T B1 220 V 1 1386 1247 R 1247 1.0010.45]14.0 2.5]24.0120.0 1.45 2.59| 0Ok
22 Condicionador de Ar 9 FHN+T B1 220 V 1 1386 1247 R 1247 1.00|0.45|14.0 2.5]24.0|20.0 1.56 2.70] Ok
23 Condicionador de Ar 10 F+N+T B1 220 V 1 1386 1247 R 1247 1.0010.45]14.0 2.5]24.0120.0 1.67 2.81] Ok
24 Condicionador de Ar 11 FHN+T B1 220 V 1 1386 1247 R 1247 1.00|0.45| 14.0 2.5]24.0|20.0 1.78 2.92| 0Ok
25 Condicionador de Ar 12 F+N+T B1 220 V 1 1386 1247 R 1247 1.0010.45]14.0 2.5]24.0|20.0 1.90 3.04] Ok
26 lluminag&o Fachada F+N+T B1 220 V 2 120 60 S 60 1.0010.65| 0.8 1.5117.5]10.0 0.14 1.28| Ok
27 lluminag&o Externa 1 F+N B1 220 V 7 140 70 S 70 1.00|0.80| 0.8 1.5]17.5]10.0 0.32 1.45| Ok
28 lluminag&o Externa 2 F+N B1 220 V 5 300 300 S 300 1.0010.80| 1.7 1.5]117.5110.0 0.73 1.86| Ok
29 lluminag&o Externa 3 F+N B1 220 V 3 3 240 210 S 210 1.00|0.65| 1.7 1.5]17.5]10.0 0.59 1.72| Ok
30 lluminag&o de Emergéncia F+N+T B1 220 V|16 0 0 S 1.0010.60| 0.0 2.5]24.0|20.0 1.13] Ok
TOTAL 16]10(5312 19| 3 |55 2 [14] 12 39619 33430 R+S+1] 10472 11452 11506
Quadro de Demanda (QD)
Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanddDemanda
(kVA) (%) (kVA)
lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais 12.00 100 12.00 DETALHE ATERRAMENTU
10.99 50 5.50 = - -
Condicionador de Ar (n&o residencial) 15.00 100 15.00
1.63 50 0.81
TOTAL 33.31
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