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DET. DA ENTRADA DE SERVICO

SEM ESCALA

Muro h=2,00 m

Planta Baixa Térreo

Escala 1/75

onde estd&d o Abrigo GLP
da cozinha da Educagdo Infantil

Entrada

Principal

LEGENDA

CP23

Caixa de passagem padrio CELESC ¢/ nome ENERGIA na tampa
tipo 1 (65x41x80cm) e tipo 2 (85 x 65 x 80 cm)
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Condutores retormno, fase, neutro e terra respectivamente

A
B

Luminéria p/ l&mpada a vapor de sddio 250W

[—]

Quadro de distribuicio sob medida

Quadro de mediSio padréio CELESC

Ponto de luz, aterrado, disponivel para balisa decorativa-12W
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Campanhia

Eletrocalha metlica, aterrada, ¢/ divisdria biindada

Eletroduto pelo teto ou parede

Eletroduto subterrineo

Luminérias de embutir, brancas, com vidro jateado, com 2 iAmpadas
fluorescentes compactas (PL) 23W

Pendentes tipo copo, com uma lAmpada incandescente 60W

Embutidos brancos direcionéveis com 2 dicrdicas cada,
fundo preto

Arandela com 1 l&mpada fluorescente compacta 23W
h=230cm

Ponto disponivel para lampada fluorescente
A=Clrcuito - B = Poténcla lAmpada

Ponto disponivel p/ lampadas incandesc. e/ou fluoresc. compactas
A=Circuito - B=Poténcia ldmpada

Arandela
A=Circuito - B =Poténcia [ampada

Sensor fotoelétrico

Sensor de presenca
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Ponto disponivel para iluminagdo de emergéncia

Interruptor de campanhia

Interruptor de uma, duas e trés teclas, respectivamente
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Dimmer

Interruptor tree-way e four-way, respectivamente

Interruptor simples + tomada 2P + T & 0,30m e1,20m do piso, respectivamente

Inter. simples & 1,20m ¢/ tomada 2P+T & 0.30m do piso na mesma descida

Tomada 2P + T a4 0,30m, 1,20m e 2,10m do piso respectivamente

Tomada 2P + T blindada no piso, 4 0,30m e 1,20m do piso, respectivamente

Caixa de passagem de prumada (30 x 30 x 12 cm)

Refletor para lampada halégena de 300W

Poste cicular & instalar/ instalado

Poste duplo T 4 instalar/ instalado

Eletroduto que sobe / desce respectivamente

Eletroduto que vem de baixo / de cima respectivamente

NOTA:

Dutos néo cotados dever#io ser de bitola @1"
Condutores instalados de forma subterrinea deversio possuir isolamento p/ 1000V
As caixas octogonais instaladas no teto deversio ter profundidade dupla.
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